BUREAU
VERITAS

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GA
RESOLUCION ENARGAS N°138/95

CERTIFICATE OF APPROVALI

CERTIFICADO DE APROBACIC
N° BVA/GN /0492 - 20

This certifies to
Se certifica a

PIETRO FIORENTINI S.A.
Panama 2344, (1640) Martinez, Pcia. De Buenos Aires

Product
Prod ucto ,
REGULADOR DE PRESION PARA GAS NAT]
Marca: PIETRO FIORENTINI  Modelo: FE!

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norm
NAG 235 (2019)

Made in
Industria
Italia

This certificate is valid until
Este certificado es valido hasta el
15 de Julio de 2021

At/ on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Julio de 2020

5 DE LA REPUBLICA ARGENTINA

URAL
5

ING. B
GER
BUREAU
This certificate is, invalid without the annex listed on page 2. This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms

Este cedificado no es vlido sin el anexo indicado en la pagina 2. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg,

:DUARDO A. CUNEG
ENTE DIVISION GAS
VERITAS ARGENTINA S.A.
k: Conditions of Service (Rev.2011 A)

He Servicio de Bureau Verilas (Revisién 2011 A).
pas@ar.bureauveritas.com
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ANNEX 1

ANEXO 1

Cde. CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACION
N° BVA/GN /0492 - 20

General information
Datos generales

Fabricante: PIETRO FIORENTINI S.A S.p.A.
Representante Técnico: CARLOS ISMAEL RICCI
Matricula Profesional N°: COPIME 1012738

Tipo de Certificado: Renovacién de prototipo
Matricula de Inscripcion N°: BVG 513

Matricula del Producto N°: BVG 513/1

Tramite Anterior: Certificado BVA/GN/0716-19

Technical features
Caracteristicas técnicas

Presién de Entrada: 0,5 bar hasta 4 bar | Presién Regulada: 0,019 bar
Dispositivos de seguridad: Corte por alta y baja presion de : o 3

salida ; Venteo por sobre presion Capesva Napiind; =28 Mol
Conexién de Entrada: 3/4” IRAM 5063 | Conexidn de Salida: 1% " IRAM 5063

El accesorio se comercializara con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en caslellano y se instalara de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes.

Ofros datos:  En la documentacién que origina la presente.

La autorizacién def uso del producto se rige por la colocacién en cada reguiador de ung estampilla autoadhesiva con cédigo
alfanumérico con el logotipo de identificacién de elemento aprobado de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolucién
ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificadp.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentacion técnica del elemento prgsentado se ajustan a la norma de aplicacion
correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/importador y Representante Técnico, su ejecucion de acuerde al modelo certificado. Bureau
Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los dafios y perjuicios que pudieran producirse pof fallas o defectos de material, fabricacién o
su instalacién. Con la suspensién o inhabilitacién del fabricante, caducard automaficamente la validez ple este certificado, sin necesidad de una
notificacion previa por parte de este Organismo de Certificacién. Toda modificacion, variacién o alteracién que se prevea realizar al producto certificado,
deberé ser formalmente notificada con antelacién para su consideracion y/o evaluacién. El incumplimierffo de este requisito invalidard el presente

certificado.
At/ on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Julio de 2020
ING. EVDUARDO A. CUNEO
GERENTE DIVISION GAS
BUREAU YERITAS ARGENTINA S.A.
- o  So— This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjufiction with the same.
Av. Brasil 55 - Piso 17 (C10638ybddsente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobacion, y deberd ser leido copjuntamente con el mismo.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Tel (54 (11) 4000 8008

www.bureauveritas.com.ar




BUREAU
VERITAS

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GA

RESOLUCION ENARGAS N°138/95

CERTIFICATE OF APPROVA
CERTIFICADO DE APROBACI

N° BVA /GN /0493 - 2

This certifies to
Se certifica a
PIETRO FIORENTINI S.A.

Panama 2344, (1640) Martinez; Pcia. De Buenos Aires

5 DE LA REPUBLICA ARGENTINA

N

Product
Producto
REGULADOR DE PRESION PARA GAS NATURAL
Marca: PIETRO FIORENTINI Modelo: FES

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norm

NAG 235 (2019)

Made in
Industria
Italia

This certificate is valid until
Este certificado es valido hasta el
15 de Julio de 2021

At/ on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Julio de 2020

a

ING”E
GER

BUREAU

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms &

Este cerlificado no es vélido sin el anexo indicado en la pagina 2. Esle cerificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.

DUARDO A. CUNEO
ENTE DIVISION GAS
JERITAS ARGENTINA S.A.

Conditions of Service (Rev.2011 A)
e Servicio de Bureau Veritas (Revisién 2011 A).
yas@ar bureauveritas.com
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BUREAU
VERITAS

ANNEX 1
ANEXO 1

Cde. CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADQ DE APROBACION
N°BVA/GN /0493 - 20

General information
Datos generales

Fabricante: PIETRO FIORENTINI S.A S.p.A.
Representante Técnico: CARLOS ISMAEL RICCI
Matricula Profesional N°: COPIME 1012738

Tipo de Certificado: Renovacién de prototipo
Matricula de Inscripcion N°; BVG 513

Matricula del Producto N°: BVG 513/2

Trémite Anterior: Certificado BVA/GN/0717-19

Technical features
Caracteristicas técnicas

Presién de Entrada: 0,5 bar hasta 4 bar | Presion Regulada: 0,019 bar
Dispositivos de seguridad: Corte por alta y baja presion ; - 3

de salida ; Venteo por sobre presién Capacidad Normipal. Ao
Conexion de Entrada: 3/4” IRAM 5063 | Conexion de Salida: 1 %" IRAM 5063

El accesorio se comercializara con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalaré de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes.
Otros datos:  En la documentacién que origina la presente.

La autorizacion del uso del producto se rige por la colocacion en cada regulador de ung estampilla autoadhesiva con coédigo
alfanumérico con el logotipo de identificacién de elemento aprobado de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolucion
ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificadp.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentaci6n técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicacion
correspondiente, siendo responsabilidad def Fabricante/importador y Representante Técnico, su ejecucion de acuerdo al modelo certificado. Bureau
Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los dafios y perjuicios que pudieran producirse pof fallas o defectos de material, fabricacién o
su instalacién. Con la suspensién o inhabilitacién del fabricante, caducard automaticamente la validez ple este certificado, sin necesidad de una
notificacién previa por parte de este Organismo de Certificacién. Toda modificacién, variacién o alteracién que se prevea realizar al producto certificado,
deberé ser formalmente notificada con antelacién para su consideracion y/o evaluacién. El incumplimieno de este requisito invalidara el presente
certificado.

At/on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Julio de 2020

ING. EDUARDO A, CUNEO
GERENTE DIVISION GAS
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.

v Brasil 55 - Piso 17 (C1063AAN) This Annex is an .'iergi:'{?.f part of the Certificate of Approval {11!4! should be read in cot flrm{!."r)ﬂ with the same. ]
T 1o B \E.' presente Anexo es parte integral def Certificado de Aprobacién, y deberd ser leido ponjuntamente con el mismo.
Audad Autdonoma de Buenos Aires
212

Tel (54) (11) 4000 8008

www.burcauveritas.com.ar




BUREAU
VERITAS

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GA
RESOLUCION ENARGAS N° 138/95

CERTIFICATE OF APPROVAI

CERTIFICADO DE APROBACIO

N° BVA /GN /0494 - 20

This certifies to
Se certifica a :
PIETRO FIORENTINI S.A.

Panama 2344, (1640) Martinez, Pcia. De Buenos Aires

Product
Producto
REGULADOR DE PRESION PARA GAS NAT,
Marca: PIETRO FIORENTINI - Modelo: FE

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norma

NAG 235 (2019)

Made in
Industria
Italia

This certificate is valid until
Este certificado es valido hasta el
15 de Julio de 2021

At/ on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Julio de 2020

1
s

5 DE LA REPUBLICA ARGENTINA

]

N

URAL

>3

e K

ING.
GER
BUREAU

This certificate is' invalid without the annex listed on page 2. This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms
Este certificado no'es vélido sin el anexo indicado en la pagina 2. Esle cerlificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.

:DUARDO A. CUNEO
ENTE DIVISION GAS
VERITAS ARGENTINA S.A.

f: Conditions of Service (Rev.2011 A)
fie Serviclo de Bureau Veritas (Revisién 2011 A).
pas@ar.bureauveritas.com

172




BUREAU
VERITAS

ANNEX 1
ANEXO 1

Cde. CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE|APROBACION
N° BVA/GN /0494 - 20

General information
Datos generales

Fabricante: PIETRO FIORENTIN! S.A S.p.A.
Representante Técnico: CARLOS ISMAEL RICC!
Matricula Profesional: COPIME 1012738

Tipo de Certificado: Renovacién de prototipo
Matricula de Inscripcion N°: BVG 513

Matricula del Producto N°: BVG 513/3

Tramite Anterior: Certificado BVA/GN/0718-19

Technical features
Caracteristicas técnicas

Presién de Entrada: 0,5 bar hasta 4 bar | Presion Regulada: 0,019 bar
Dispositivos de seguridad: Corte por alta y baja presion de . L 4

salida ; Venteo por sobre presion CrEaRd IR pre
Conexién de Entrada: 1" IRAM 5063 | Conexién de Salida: 1% " IRAM 5063

El accesorio se comercializard con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en casfellano y se instalaré de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

Ofros datos:  En la documentacién que origina la presente.

La autorizacién del uso del producto se rige por fa colocacién en cada regulador de una estampilla autoadhesiva con codigo
alfanumérico con el logotipo de identificacion de elemento aprobado de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolucion
ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificadp.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentacién técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicacién
correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/importador y Representante Técnico, su ejecucion dq acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas
Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los dafios y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricacién o su
instalacién. Con la suspension o inhabilitacién del fabricante, caducard automaticarmente la validez de este|certificado, sin necesidad de una notificacion
previa por parte de este Organismo de Certificacién. Toda modificacién, variacion o afteracion que se prevpa realizar al producto certificado, debera ser
formalmente notificada con antelacién para su consideracién y/o evaluacion. El incumplimiento de este requisito invalidara el presente certificado.

At/ on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Julio de 2020

>< - o

/j}H : /
P /

ING. EDUARDO A. CUNEO

GERENTE DIVISION GAS
BUREAU YERITAS ARGENTINA S.A.

\w. Brasil 55 - Piso 17 (€1063A A This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in corljunction with the same.
Av Brasil 55 - Piso 17 (C10603A %M o sente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobacion, y deberd ser leido Fonjuntamente con el mismo.

Ciudad Auténoma de Buenos Alres

Tel (54) (11) 4000 8008

www.burcauveritas.com.ar
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